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Akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle
Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Ernahrungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschéftsfeldes Offentliche Gesundheit, ID: 0406

G ‘0406’
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SR
Sosec 17010

Gemeinde Annaberg Datum: 21.10.2024
Schachinger K°“t.f.';tf

Annarotte 14

3222 Annaberg ElE:

E-Mail:
Dok. Nr.: D-20158824

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrdge der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verbffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 24131823

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Annaberg

Kundennummer: 6201637

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: WVA Annaberg

Anlagen-Id: WB-37

Leiter der Inspektion:

Rechnungsempfanger: Gemeinde Annaberg, Annarotte 14, 3222 Annaberg
Inspektionsbericht ergeht an: Gemeinde Annaberg, Schachinger
' Amt der NO Landesregierung
Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

ﬁ
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG I ‘,S
v ‘ S,

ORTSBEFUND
Parameter Ergebnis N| K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
WVA Annaberg
Erstinspektion durchgefiihrt von: Mag. Elisabeth Zwingraf, am:
10.11.2020;

Art der Wasserversorgung: offentlich;

Unterliegt dem LMSVG: Ja;

Abgegebene tagliche Wassermenge (Jahresdurchschnitt): ca. 40

m3/d;

Anzahl der versorgten Einwohner: ca. 250;

Anzahl und Art von Wassergewinnungsstellen: 1 Quelle;
Beschreibung der Anlage Verbund mit anderen WVA: Nein; 1

Anzahl und Volumen von Wasserspeichern: 1 Hochbehalter (90 m3);

Anzahl von Versorgungszonen: 1;

Wasserdesinfektionsanlage(n): Nein;

Wasseraufbereitungsanlage(n): Nein;

Einrichtungen zur Desinfektion im Notfall: Nein;

Vorkehrungen fiir Extremereignisse: nicht vorhanden;

Spezielle behordliche Vorgaben / Bescheide: GS2-WB-37/020-2013;

Vorangegangene Inspektionen: regelmaBige Kontrollen Intervall:

halbjahrlich;

Parameter Ergebnis N| K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Angaben zur Quelle

Lage: Parz. Nr. 6/1, KG Annarotte;

Quellschittung: 8,5 I/s (derzeit);

Angaben zur Quellfassung

nahere Umgebung, Nutzungsart: Wald;

Angaben zum Quellsammelschacht / zur Quellstube

Lage: Parz. Nr. 6/1, KG Annarotte;

nahere Umgebung, Nutzungsart: Wald;

Behalter aus: Beton;

Renovierung: Abdichtung, neue Tiire 2017
Beschreibung der Anlage Kammeranzahl: 1; 1

Zuldufe: Anzahl: 1; Riickstau mdglich: Nein;

Quellschachtabdeckung/Material: Beton;

Zugang/Einstiegsoffnung: Ja;

ausreichend Gberhoht; Tire (vertikaler Zugang);

Abdeckung der Einstiegsoffnung/Material: Alu;

Dichtungsband vorhanden: Ja; Versperrt: Ja, Schloss;

Be- und Entliiftung: Ja, Entliiftungspilz;

Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren: Ja;

Einspeisung des Wassers: in Hochbehalter Annaberg;

Uberlaufleitung: Ja; Sicherung: Froschklappe;

Angaben zu Quellbehilter / Quellstube / Quellschacht

Quellebehalter / Quellstube /

Quellsammelschacht Quellsammelschacht 2

Das besichtigte Objekt Quellsammelschacht: keine relevanten

Anmerkungen Feststellungen,

Angaben zu Behiltern (Wasserspeicherung)

Bezeichnung des Behalters Hochbehalter 3

Das hesichtigte Objekt Hochbehélter: keine relevanten

Anmerkiingesn Feststellungen.
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" Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1) Inspektion und Probenahme bei Wasserversorgungs- und Wasserabfiillanlagen
Ext.Norm: ONORM M 5874:2009, Dok.Code: SVA 9626

2.)  Angaben zu Quellbehdlter/Quellstube/Quellschacht

3.)  Angaben zu Behalter (Wasserspeicherung)

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

PRUFBERICHT

AGES|)

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdricklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsatzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 24131823-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenahme gemaf Norm:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:

Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T24-00829.,905

09.10.2024

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
halbjahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Annaberg

WB-37

Probenahmestelle 2- Ortsnetz Annaberg-Ort
N2999862R3

09.10.2024

10:00

AGES

Ja

EN ISO 19458:2006 08
Magdalena Purker MSc
gekihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
24096286-001

sonnig

sonnig

12,5

09.10.2024 - 21.10.2024

Parameter Ergebnis K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 11,7°C 4
pH Wert (vor Ort) 8,1 4
Leitfahigkeit (vor Ort) 225 pS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 4
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 4
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefihrt 4
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

q
Institut flir med. Mikrobioclogie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG E ; S

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn am Waschbecken in der
Entnahmestelle Werkstatt Annarotte 29 entnommen. Sie entspricht einem Wasser 5
der Quelle Nr. 6/1 KG Annarotte.

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

ko!or1__|eblidende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur -

koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 20 KBE/ml 6
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m| 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8

Allféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW i Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

4.)  Bestimmung ven Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN I1SO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6030
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chior (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN 1SO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN IS0 10523 (2012-02), Dok,Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprabe
GNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 24131823-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenahme gemal Norm:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:

Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T24-00829.906

09.10.2024

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Annaberg

WB-37

Probenahmestelle 1- Hochbehdlter Annaberg, Zulauf
N3000709R3

05.10.2024

10:15

AGES

Ja

EN ISO 19458:2006 08
Magdalena Purker MSc
gekiihlt
institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
24096286-002

sonnig

sonnig

12,5

09.10.2024 - 21.10.2024

AGES|

Parameter Ergebnis K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 7,5°C 4
pH Wert (vor Ort) 8,2 4
Leitfahigkeit (vor Ort) 225 pS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 4
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 4
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 4
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Die Probe wurde an einem Probenahmehahn am Zulauf in den
Entnahmestelle Hochbehdlter entnommen. Sie entspricht einem Wasser der Quelle 5
auf Parz. Nr. 6/1.
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien [ XG I ;S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra )
A

GUTACHTEN

Das Wasser entspricht in den tiberpriiften Objekten im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

0IaTf94Es6tNMStVvB1YbRJIO+260VH14Z+D6CGSP2N/VyKUv2hjoLWpZxM70CmybsW/20Ka0ONkZ
M6Ys70Qk1lEt jmVK/0UN/glituf SoFBNgYWlcjhepndLEfZrz7blvuv7QtAG7S] £sIXETLNPVz1
Signaturwert v3mGTJIjdEOBULf4NvmmBAhSexm55KruidmhlkfTkB8mBx7WDavV35yZ3FADpS9s9R4iu+HrwCgcoG
900FcLkyhQ2EV25VEMzyrwRS z200ZVBGxpvDue /mXoTZSEX7e4 0MAMBEbFTrUwN6XossPtg2e
1v50W1AN+MUOMRIhF /JQytGPZnu0Vhn3XrFD2u+jGyHSFGezdzw==

serialNumber=586178147653 CN=Agentur fiir Gesundheit

Unterzeichner und Erndhrungssicherheit GmbH C=AT
g AGENTUR o ) 0= 11-
\,;&WNGS& Datum/Zeit-UTC 2024-10-21T12:11:48%Z
£
§§' ’é; CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07, 0=A-
s o . £. si i im elektr.
g AGES ( = | Aussteller-Zertifikat gg‘éggvgiﬁehi Gﬁ;ghgfggltssysteme dm; glekte
< . 419848915 i
AMT SSIGNATUR SO
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des BAusdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG I E i S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
| D

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 100 KBE/ml 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 20 KBE/ml 6
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8

Allféflig verwendete Abkiirzungen:

IPW e Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") 2 X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

4,)  Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung van freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Cade: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Cede: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprabe
GNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

4,)  Vor Ort gemessene Werte der Wasserpraoben (diverse Normen)
5.) Entnahmestelle

6.)  Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethade
Ext.Norm: ONORM EN ISO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643

7.)  Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649

B.)  Nachweis und Zghlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN IS0 7895-2:2000, Dok.Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:
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